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Postup pro záměnu krytu topidla Beta CLASSIC za kryt typu Beta Mechanic. 

1. Přehled dílů, kódů a cen pro záměnu: 

Objednací číslo SKP Popis 
Jednotková cena bez 

DPH 

22027 kryt komplet B-2 1 250,00 

22028 kryt komplet B-3 1 350,00 

22029 kryt komplet B-4 1 450,00 

22030 kryt komplet BETA 5M 1 550,00 

22068 vzpěra B-3,4,5 M 10,00 

 Poznámka: Vzpěra kód 22068 se nepoužívá pro topidla Beta 2  

2. Potřebné díly na topidlo: 

- 2 x Vzpěra 22068 (pro verze Beta 2 se nepoužijí); 

- Kryt dle typu topidla   

3. Postup výměny: 

- Demontujte původní kryt 

- Demontujte matice, které drží komoru u zadní stěny – viz šipky obr. 1 

- Našroubujte vzpěry 22068 na místa dle obr. 1. 

 

 

OTS záměna krytu topidla Beta Classic 

Obr. 1 
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4. Úprava držáku plynového ventilu 

Pokud ovládací knoflík plynového ventilu bude zasahovat do nového krytu, je nutné zvětšit 2 otvory 

v držáku ventilu (obr. 2) a tím posunout celou sestavu směrem dozadu cca o 1-2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě Vašich dotazů k tomuto postupu nás neváhejte kontaktovat. 

 

 

OTS 

Obr. 2 


